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Toda instalação está fadada ao desgaste natural 
decorrente da ação do tempo. As tubulações, as peças 
e os dispositivos utilizados nas instalações têm uma 
vida útil que pode ser maior ou menor, dependendo 
do tipo de material e das condições de utilização.

Pensando nisso, este guia prático foi desenvolvido com a 
finalidade de apresentar a engenheiros, arquitetos, 
construtores, instaladores e demais profissionais envolvidos na 
construção civil 99 soluções de instalações hidráulicas e 
sanitárias, criteriosamente selecionadas em grau de 
importância, sob a ótica do autor, referentes a projeto, 
execução, desempenho e manutenção (preventiva, corretiva e 
de urgência) de instalações hidráulicas e sanitárias, além de 
evidenciar a importância das normas brasileiras que regem 
cada assunto tratado.
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A elaboração deste guia foi amparada em 
bibliografia indicada e nos catálogos 
técnicos de diversos fabricantes e 
empresas revendedoras de tubos, louças, 
metais, aquecedores, dispositivos e 
equipamentos de instalações hidráulicas e 
sanitárias. O estudo das soluções 
apresentadas neste manual não reside 
somente na atuação corretiva, mas na 
possibilidade da atuação preventiva, 
especialmente no processo de produção 
dos projetos de engenharia e na execução 
das instalações hidráulicas e sanitárias.
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PALAVRAS INICIAIS

O projeto hidráulico-sanitário é indispensável ao bem construir, pois evita inú-
meros erros na montagem das instalações. Além de um bom projeto, é necessário o 
emprego de materiais de qualidade comprovada, pois os reparos no sistema de canali-
zações sempre apresentam custos elevados.

Em contrapartida, as instalações hidráulicas e sanitárias são subsistemas que estão 
mais intimamente ligados aos moradores e usuários do edifício, sendo que seu mau 
funcionamento costuma causar problemas sérios ao bem-estar físico e psicológico.

Pelo fato de as instalações hidráulico-sanitárias ficarem embutidas (ocultas), pouca 
importância é dada ao seu projeto, sendo muito comum a execução de obras ricas em 
improvisações e gambiarras na busca por máxima economia, utilizando-se de mate-
riais de qualidade inferior que, somado à baixa qualificação da mão de obra, acaba por 
comprometer a qualidade final da obra e até mesmo os pequenos reparos.

É importante ressaltar que toda instalação está fadada ao desgaste natural decor-
rente da ação do tempo. As tubulações, as peças e os dispositivos utilizados nas ins-
talações têm uma vida útil que pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de 
material e das condições de utilização. É natural que, com o passar dos anos, os prédios 
comecem a apresentar algumas manifestações patológicas decorrentes do uso dessas 
instalações, como vazamentos, infiltrações, entupimentos e falhas no funcionamento 
de equipamentos e instalações.

Foi no decorrer de meu trabalho como projetista de instalações e professor na área 
acadêmica, durante mais de trinta anos, observando e resolvendo problemas afins, que 
optei por fazer uma espécie de cartilha preventiva e orientativa, de modo a melhorar a 
qualidade total da obra e dos serviços.

Este guia prático foi desenvolvido com a finalidade de apresentar a engenheiros, 
arquitetos, construtores, instaladores e demais profissionais envolvidos na construção 
civil 99 soluções de instalações hidráulicas e sanitárias, criteriosamente selecionadas 
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em grau de importância, sob a ótica do autor, referentes a projeto, execução, desem-
penho e manutenção (preventiva, corretiva e de urgência) de instalações hidráulicas 
e sanitárias, além de evidenciar a importância das normas brasileiras que regem cada 
assunto tratado.

É importante ressaltar que o estudo das soluções apresentadas neste manual não 
reside somente na atuação corretiva, mas na possibilidade da atuação preventiva, es-
pecialmente no processo de produção dos projetos de engenharia e na execução das 
instalações hidráulicas e sanitárias.

A elaboração deste guia foi amparada em bibliografia indicada e nos catálogos téc-
nicos de diversos fabricantes e empresas revendedoras de tubos, louças, metais, aque-
cedores, dispositivos e equipamentos de instalações hidráulicas e sanitárias. Portanto, 
algumas citações, desenhos e fragmentos de parágrafos importantes, colecionados 
durante a pesquisa bibliográfica em navegações pela internet, foram selecionados e 
parcialmente transcritos.

Aos leitores: apesar dos melhores esforços do autor, do editor e dos revisores, é 
inevitável que surjam erros no texto. Assim, ficarei muito agradecido às comunicações 
dos leitores quanto a erros (correções), eventuais enganos ou sugestões referentes ao 
conteúdo ou ao nível pedagógico, que auxiliem o aprimoramento de edições futuras. 
Para isso, comuniquem-se com a Editora Blucher ou escrevam diretamente para o 
autor no endereço eletrônico rcj.hidraulica@gmail.com.
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1
COMO SE FAZ INSTALAÇÃO DE UNIDADE  

DE MEDIÇÃO DE ÁGUA (UMA)

Uma instalação predial de água fria pode ser alimentada de duas formas: pela 
rede pública de abastecimento ou por um sistema privado, quando a primeira não 
estiver disponível.

Quando a instalação for alimentada pela rede pública, a entrada de água na edi-
ficação será feita por meio do ramal predial, executado pela concessionária pública 
responsável pelo abastecimento, que interliga a rede pública de distribuição de água à 
instalação predial.

De maneira geral, todo sistema público que fornece água exige a colocação de um 
medidor de consumo, chamado hidrômetro. Esse dispositivo é instalado em um com-
partimento de alvenaria ou concreto, junto com um registro de gaveta, e a canalização 
ali existente é chamada de cavalete. Muitas concessionárias têm adotado a utilização 
de caixas para proteção do cavalete de entrada de água. O abrigo para cavaletes de água 
é um produto industrializado, confeccionado em chapas de aço galvanizado e pintura 
eletrostática ou de policarbonato, destinado à proteção do hidrômetro e suas conexões 
nas entradas de água em residências, empresas, indústrias, condomínios e edifícios 
que possuem redes de distribuição de água. O produto possibilita melhor controle 
do consumo de água por parte das operadoras de água, do uso do hidrômetro, inibe 
fraudes e impede o vandalismo. O abrigo para cavaletes de água deve atender às nor-
mativas da concessionaria de água local.

A “Unidade de Medição de Água” (UMA) é constituída pelo conjunto caixa, disposi-
tivo de medição e hidrômetro. A caixa é adquirida pelo cliente no mercado distribuidor 
e deve ser instalada no muro de divisa frontal; em caso de impossibilidade técnica, pode 
ser instalada em um dos muros laterais do imóvel desde que seja facilitada a leitura do 
hidrômetro. O dispositivo de medição é adquirido e instalado pela concessionária.
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Caso o projeto arquitetônico não contemple muro frontal e muros laterais, e após 
aprovação da concessionária fornecedora de água, a(s) caixa(s) deve(m) ser instala-
da(s) em mureta específica, de forma que o conjunto formado seja estável e resistente 
a ações usuais de vandalismo, ação do vento e cargas acidentais comuns.

Em função da quantidade de hidrômetros a serem instalados, cada unidade de me-
dição de água pode ser constituída por um ou dois dispositivos de medição.

A utilização no Brasil de hidrômetros até 15 m³/h de vazão nominal para cobrança da 
água consumida é regulamentada pela Portaria nº 29, de 7 de fevereiro de 1994, do Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Além da 
regulamentação do Inmetro, existem algumas normas da ABNT para medidores de água. 

A seguir são apresentados alguns exemplos da Norma Técnica Sabesp NTS 165, para a 
instalação da Unidade de Medição de Água – UMA, que é parte da ligação de água, DN 20, 
utilizando-se hidrômetro (s) de comprimento 115 mm ou 190 mm, em instalações onde 
são utilizados de até 8 (oito) hidrômetros.

Tabela 1.1 –�Quantidade�de�hidrômetros,�dispositivos�de�medição,�caixa�e�ramais

Hidrômetros/dispositivo de medição Caixas Ramais
1

1
1

2
3

2
4
5

3
2

6
7

4
8

Fonte: Norma�Técnica�Sabesp�NTS�165�(Instalação�da�Unidade�de�Medição�de�Água�–�UMA).
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Figura 1.1 – Instalação�de�Unidade�de�Medição�de�Água�(UMA).

Figura 1.2 –�Instalação�de�Unidade�de�Medição�de�Água�(UMA)�em�muro�lateral�(Vista�A).
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Figura 1.3 –�Instalação�de�Unidade�de�Medição�de�Água�(UMA)�em�muro�frontal�(Vista�B).

NORMAS TÉCNICAS

A Unidade de Medição de Água (UMA) deve ser projetada e executada de acordo 
com as normas técnicas da concessionária fornecedora de água.

NBR 5626:2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, 
operação e manutenção.

NBR 8194:2019 – Medidores de água potável — Padronização.

NBR 16043-1:2021 – Medidores para água potável fria e água quente

Parte 1: Requisitos técnicos e metrológicos.

NBR NM 212: 1999 – Medidores velocimétricos de água potável fria até 15 m³/h.



2
COMO SE FAZ ABASTECIMENTO DA REDE 

PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Existem três sistemas de abastecimento da rede predial de distribuição de água: 
direto, indireto e misto. Cada sistema apresenta vantagens e desvantagens, que devem 
ser analisadas pelo projetista, conforme a realidade local e as características do edifício 
em que esteja trabalhando.

Por isso, antes de solicitar o fornecimento de água, o projetista deve fazer uma 
consulta prévia à concessionária, visando obter informações sobre as características da 
oferta de água no local de execução da obra. É importante obter informações a respeito 
de eventuais limitações de vazão, do regime de variação de pressões, das características 
da água, da constância de abastecimento e outros dados que julgar relevantes para a 
escolha do sistema de abastecimento.

2.1 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DIRETO
A alimentação da rede predial de distribuição é feita diretamente da rede públi-

ca de abastecimento. Nesse caso, não existe reservatório domiciliar e a distribuição é 
realizada de forma ascendente, ou seja, as peças de utilização de água são abastecidas 
diretamente da rede pública.

Quando o tipo do sistema de abastecimento for direto, devem ser tomadas precau-
ções para que os seus componentes não fiquem submetidos a pressões superiores à 
pressão de serviço. Nesse caso, deve ser instalado um redutor de pressão no ramal pre-
dial. Esse sistema tem baixo custo de instalação, porém, se houver qualquer problema 
que ocasione a interrupção no fornecimento de água no sistema público, certamente 
faltará água na edificação.
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Outro ponto a ser observado são as oscilações das pressões da rede de abas-
tecimento público. Pressões excessivas em sistemas de abastecimento direto cau-
sarão pontos de vazamento em algum momento da vida útil da edificação. Nos 
casos em que se verificar excesso de pressão acima de 40 m.c.a., será necessária 
a instalação de uma válvula redutora de pressão no cavalete, conforme mostra a 
Figura 2.2.

Leito carroçável

Calçada
Rede de distribuição
de água

Figura 2.1 –�Sistema�de�abastecimento�direto.

Válvula
redutora
de pressão Filtro Y

Niple duplo

Luva c/ bucha
de latão Adaptador c/ união

p/ hidrômetro

Manômetro

Hidrômetro Registro de
esfera vs

Curva 90º
PVC soldável

Vem da rede
de distribuição

Alimentador
predial

Nota:
Observar atentamente a seta de fluxo dos equipamentos
para instalá-los corretamente.

Figura 2.2 –�Válvula�redutora�de�pressão�instalada�no�cavalete.
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2.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDIRETO
No sistema indireto, adotam-se reservatórios para minimizar os problemas re-

ferentes a intermitência ou irregularidades no abastecimento de água e a variações 
de pressões da rede pública. Nesse sistema, consideram-se três situações, descritas 
a seguir.

2.2.1 SISTEMA INDIRETO SEM BOMBEAMENTO
Esse sistema é adotado quando a pressão na rede pública é suficiente para 

alimentar o reservatório superior. O reservatório interno da edificação ou do 
conjunto de edificações alimenta os diversos pontos de consumo por gravidade; 
portanto, deve estar sempre a uma altura superior a qualquer ponto de consumo. 
Obviamente, a maior vantagem desse sistema é que a água do reservatório garante 
o abastecimento interno, mesmo que o fornecimento da rede pública seja provi-
soriamente interrompido, o que o torna o sistema mais utilizado em edificações 
de até dois pavimentos.

Figura 2.3 –�Sistema�de�abastecimento�indireto�sem�bombeamento.
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2.2.2 SISTEMA INDIRETO COM BOMBEAMENTO
Esse sistema normalmente é utilizado quando a pressão da rede pública não é sufi-

ciente para alimentar diretamente o reservatório superior – como em edificações com 
mais de três pavimentos (acima de 9 m de altura), por exemplo.

Nesse caso, adota-se um reservatório inferior, de onde a água é bombeada até o 
reservatório elevado, por meio de um sistema de recalque. A alimentação da rede de 
distribuição predial é feita por gravidade, a partir do reservatório superior.

Figura 2.4 –�Sistema�de�abastecimento�indireto�com�bombeamento.

2.2.3 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MISTO
No sistema de distribuição misto, parte da alimentação da rede de distribuição predial 

é feita diretamente pela rede pública de abastecimento e parte pelo reservatório superior.

Esse sistema é o mais comum e o mais vantajoso em relação aos demais, pois al-
gumas peças podem ser alimentadas diretamente pela rede pública, como torneiras 

Legenda

1 - Rede Pública de Água
2 - Ramal Predial
3 - Unidade de Medição

       de Água
4 - Alimentador Predial
5 - Reservatório Inferior
6 - Tubulação de Sucção
7 - Sistema de Elevatório
8 - Tubulação de Recalque
9 - Barrilete

10 - Coluna de Distribuição
11 - Ramal
12 - Sub Ramais
13 - Calçada
14 - Rua

Det. Sistema
Elevatório
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externas e tanques em áreas de serviço ou edícula, situados no pavimento térreo. Nesse 
caso, como a pressão na rede pública quase sempre é maior do que a obtida a partir do 
reservatório superior, esses pontos de utilização de água terão mais pressão.

Figura 2.5 –�Sistema�de�abastecimento�misto.

NORMAS TÉCNICAS

O sistema de abastecimento deve ser projetado e executado de acordo com a nor-
ma técnica da concessionária fornecedora de água e a NBR 5626:2020 – Sistemas 
prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, operação e manutenção, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Como se faz abastecimento da rede predial de distribuição de água
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COMO SE FAZ MEDIÇÃO 

INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA

Antes do início da obra, o construtor deve entrar em contato com a concessionária 
fornecedora de água local para tomar conhecimento das características técnicas neces-
sárias para a implantação de um sistema interno de automação para medição de água 
individualizada em condomínios, horizontais ou verticais, residenciais, comerciais e 
industriais, públicos ou mistos.

O sistema consiste na instalação de um hidrômetro no ramal de alimentação de 
cada unidade habitacional, de modo que seja medido todo o seu consumo, com a fina-
lidade de racionalizar o seu uso e fazer a cobrança proporcional ao volume consumido.

3.1 OBRIGATORIEDADE
Aprovada em julho de 2016, a Lei Federal nº 13.312 determina que o uso de medidores 

individuais de água seja obrigatório em todos os imóveis entregues a partir de 2021. Dessa 
forma, não teremos mais várias colunas alimentando um apartamento, mas somente uma 
coluna alimentando vários apartamentos, com medição de água individualizada.

3.2 VANTAGENS DO SISTEMA
A medição individual de água em condomínios prediais é importante por várias 

razões, como:

• redução do desperdício de água e, consequentemente, do volume efluente de esgotos;

• economia de energia elétrica, em decorrência da redução do volume bombeado 
para o reservatório superior;
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• redução do índice de inadimplência;

• além de facilidade para identificação de vazamentos de difícil percepção.

3.3 TIPOS DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA
A medição pode ser feita nos pavimentos com a instalação de um grupo de hi-

drômetros no hall (área comum) de cada pavimento. Essa é uma das soluções mais 
adotadas nos edifícios residenciais dotados de SMI, particularmente nos edifícios 
mais altos. A vantagem dessa solução é que demanda uma instalação hidráulica sim-
plificada, com uma prumada central única na área comum do hall dos apartamentos, 
onde também estará localizado o grupo de hidrômetros.

Nas edificações mais baixas, como em edifícios de até três pavimentos, os projetis-
tas preferem instalar os hidrômetros de todos os apartamentos em um só local, que 
pode ser em uma área comum interna ou externa ao edifício ou até mesmo na cober-
tura da edificação, desde que esta seja de fácil acesso.

1º pav -
ap 101

Pav. térreo

1º pav -
ap 102

2º pav -
ap 202

2º pav -
ap 201

3º pav -
ap 302

3º pav -
ap 301

Coluna de 
distribuição 01

Coluna de 
distribuição 02

Tubo ventilador

Det. hidrômetros

Figura 3.1 –�Medição�individualizada�de�água�para�edifícios�de�até�3�pavimentos.



26 Como Se Faz – 99 soluções de instalações hidráulicas e sanitárias

Pav. térreo

1º pav - ap 101 1º pav - ap 102

2º pav - ap 201 2º pav - ap 202

3º pav - ap 301 3º pav - ap 302

10º pav - ap 1001 10º pav - ap 1002

11º pav - ap 1101 11º pav - ap 1102

Tubo ventilador

Figura 3.2 –�Medição�individualizada�normalmente�utilizada�para�edifícios�altos.
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NORMA TÉCNICA

O sistema de medição de água individualizada  deve ser projetado e executado 
de acordo com a norma técnica da concessionária fornecedora de água e a NBR 
5626:2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, ope-
ração e manutenção, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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COMO SE FAZ INSTALAÇÃO DE  

RESERVATÓRIOS INDUSTRIALIZADOS

Os reservatórios industrializados normalmente são usados para pequenas e médias 
reservas (capacidade máxima em torno de 1.000 a 2.000 l). Em casos extraordinários, 
podem ser fabricados sob encomenda para grandes reservas (principalmente os reser-
vatórios de aço).

Os reservatórios pré-fabricados (com capacidade de até 2.000 l) devem ser apoia-
dos sobre bases planas, rígidas e niveladas (preferencialmente de concreto), capazes de 
resistir aos esforços atuantes e de impedir as consequentes deformações. As furações 
devem ser feitas somente nos locais recomendados pelo fabricante. Para o procedi-
mento, devem ser utilizadas serras copo compatíveis com os diâmetros dos adaptado-
res autoajustáveis. Também é importante verificar se o local onde a caixa d’água será 
instalada é ventilado. Caso o ambiente não seja bem ventilado, deve-se providenciar 
aberturas no local para melhorar a circulação de ar e evitar a condensação nas paredes 
da caixa.

De modo geral, os reservatórios deverão ser projetados e executados prevendo a 
instalação dos seguintes itens:

• limitadores de nível de água, com a finalidade de impedir a perda de água por 
extravasamento;

• tubulação de limpeza situada abaixo do nível de água mínimo;

• extravasor dimensionado de forma que possibilite a descarga da vazão máxima 
que alimenta o reservatório;

• deve ser previsto um espaço livre acima do nível máximo de água, adequa-
do para a ventilação do reservatório e colocação dos dispositivos hidráu-
licos e elétricos.
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Figura 4.1 –�Esquema�geral�de�instalação�do�reservatório�industrializado�(caixa�d’água).
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Figura 4.2 –�Furação�da�caixa�d’água.�(continua)
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N.A

Vista B

Tubo extravasor
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Tubulação de aviso de
extravasão("Ladrão")
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Furadeira com Serra
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Figura 4.2 –�Furação�da�caixa�d’água.�(continuação)

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5626:2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, 
operação e manutenção.

NBR 14799:2018 – Reservatório poliolefínico para água potável – Requisitos.

NBR 14800:2018 – Reservatório poliolefínico para água potável – Instalações em obra.
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COMO SE FAZ INSTALAÇÃO DE  

RESERVATÓRIO MOLDADO IN LOCO

São considerados moldados in loco os reservatórios executados na própria obra. 
Geralmente são utilizados para médias e grandes reservas e são construídos conjunta-
mente com a estrutura da edificação, seguindo projeto específico. Normalmente, são 
encontrados em dois formatos: cilíndrico e paralelepípedo.

Os reservatórios de maior capacidade devem ser divididos em dois ou mais com-
partimentos (interligados por meio de um barrilete), para permitir operações de 
manutenção sem interrupção na distribuição de água.

Outro detalhe importante: o reservatório “moldado in loco” deve ter cantos inter-
nos arredondados ou chanfrados e fundo com superfície dotada de ligeira declividade 
no sentido do bocal ou flange da tubulação de limpeza. Esse detalhe é muito importan-
te, pois facilita a impermeabilização e a operação de limpeza.

5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO
Alguns cuidados com a impermeabilização também são importantes. A escolha 

adequada do sistema de impermeabilização é essencial para o bom desempenho do 
reservatório, sempre de acordo com a NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção 
e projeto. A impermeabilização de reservatórios de concreto armado pode ser feita 
com manta asfáltica, argamassa polimérica ou cristalização integral por pintura, mem-
branas elastoméricas de acrílico e poliuretano, entre outros métodos.

Todo reservatório de água com sistema de impermeabilização deve apresentar 
ensaios que comprovem que não alteram a potabilidade da água. A norma brasilei-
ra tem um método, por meio da NBR 12170:2017 – Materiais de impermeabilização 



32 Como Se Faz – 99 soluções de instalações hidráulicas e sanitárias

– Determinação da potabilidade da água após o contato, que ensaia a água após o 
contato com o impermeabilizante. A água resultante também deve atender à Portaria 
nº 2.914/11, do Ministério da Saúde (MS).

Limpeza

Res. Inc.

Nível da água p/ consumo

Ve
nt

ila
do

r

Dispositivo para
Recirculação da
Res. Inc

Compartimento 02Compartimento 01

Para combate à incêndio

Consumo Consumo

Detalhe para
saída da água de
condensação da tampa

Figura 5.1 –�Reservatório�moldado�in loco.

5.2 DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO MOLDADO IN LOCO
A quantidade de água que o reservatório receberá deve estar de acordo com o 

projeto do empreendimento, assegurando uma reserva de emergência e de incên-
dio nas células instaladas dentro do reservatório (veja a Seção “Dimensionamento 
de reservatórios”).

Para estabelecer as dimensões de um reservatório moldado in loco, utiliza-se a fórmula:

V = A × h

Em que:

V = volume = capacidade do reservatório (m³)

A = área do reservatório (m²)

h = altura do reservatório (m)
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5.2.1 CUIDADOS NA HORA DA EXECUÇÃO
O reservatório deve ter uma forma geométrica e volumetria que favoreça o con-

tínuo fluxo de mistura por igual da água, não permitindo zonas de estagnação que 
comprometam seu equilíbrio de potabilidade.

Cabe ao encanador (bombeiro hidráulico) a preparação e o posicionamento das 
peças de adaptação antes da concretagem.

Deve-se tomar cuidado após a concretagem, pois a remoção ou o acréscimo de 
tubulações é de extrema dificuldade.

É importante verificar a posição e a bitola dos tubos a serem concretados com o 
reservatório; observar se as roscas desses tubos estão em perfeito estado, untadas em 
óleo mineral e protegidas com plásticos.

Tubos leves, como PVC ou cobre, não devem ser concretados diretamente ao 
reservatório.

Após a concretagem, cura e remoção de formas, deve-se proceder à limpeza do 
reservatório antes de sua impermeabilização.

NORMAS TÉCNICAS

Não existem normas técnicas da ABNT que tratem, especificamente, dos reservató-
rios de concreto. Dessa forma, as referências que apoiam a execução dos reservató-
rios moldados in loco, particularmente os reservatórios de concreto armado, estão 
nas seguintes normas técnicas:

NBR 5626:2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, 
operação e manutenção.

NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.

NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto.

NBR 6118:2014 – Procedimento para projeto de estruturas de concreto.

NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento.

NBR 15577:2018 – Agregados. As partes 1 a 7 oferecem um guia para avaliação e 
prevenção da reatividade potencial no uso de agregados em concreto, fenômeno 
que pode originar fissuras ou deformações estruturais.

NBR 12170:2017 – Materiais de impermeabilização – Determinação da potabilida-
de da água após o contato.
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Toda instalação está fadada ao desgaste natural 
decorrente da ação do tempo. As tubulações, as peças 
e os dispositivos utilizados nas instalações têm uma 
vida útil que pode ser maior ou menor, dependendo 
do tipo de material e das condições de utilização.

Pensando nisso, este guia prático foi desenvolvido com a 
finalidade de apresentar a engenheiros, arquitetos, 
construtores, instaladores e demais profissionais envolvidos na 
construção civil 99 soluções de instalações hidráulicas e 
sanitárias, criteriosamente selecionadas em grau de 
importância, sob a ótica do autor, referentes a projeto, 
execução, desempenho e manutenção (preventiva, corretiva e 
de urgência) de instalações hidráulicas e sanitárias, além de 
evidenciar a importância das normas brasileiras que regem 
cada assunto tratado.

ROBERTO DE CARVALHO JÚNIOR
ROBERTO DE CARVALHO JÚNIOR

É engenheiro civil, licenciado em 
Matemática com habilitação em Física e 
Desenho Geométrico. Pós-graduado em 
Didática do Ensino Superior e mestre em 
Arquitetura e Urbanismo. Projetista de 
instalações prediais hidráulicas e sanitárias 
desde 1982, já elaborou inúmeros projetos 
de edificações de médio e grande porte, 
executados em várias cidades do Brasil.
Desde 1994, atua na área acadêmica em 
faculdades de Engenharia Civil e Arquitetura 
e Urbanismo como professor das disciplinas 
de instalações prediais e infraestrutura 
urbana. É palestrante e autor dos livros 
Instalações hidráulicas e o projeto de 
arquitetura, Instalações elétricas e o projeto 
de arquitetura, Sistemas prediais 
hidráulicos e sanitários: princípios básicos 
para elaboração de projetos, Patologia dos 
sistemas hidráulicos e sanitários e 
Interfaces prediais.

A elaboração deste guia foi amparada em 
bibliografia indicada e nos catálogos 
técnicos de diversos fabricantes e 
empresas revendedoras de tubos, louças, 
metais, aquecedores, dispositivos e 
equipamentos de instalações hidráulicas e 
sanitárias. O estudo das soluções 
apresentadas neste manual não reside 
somente na atuação corretiva, mas na 
possibilidade da atuação preventiva, 
especialmente no processo de produção 
dos projetos de engenharia e na execução 
das instalações hidráulicas e sanitárias.
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